S

Stadt
Monchengladbach

MG M HERZEN Der Oberblirgermeister
Umweltinspektionsbericht:
Betreiber: Deutsches Rotes Kreuz Nordrhein gGmbH
Standort: Carl-Diem-Stral3e 2-4,

41065 Monchengladbach

Anlagenbezeichnung:

Flissiggastank

Datum der Inspektion: 16.06.2026
Dauer der Inspektion: 1h
angemeldete/ unangemeldete Inspektion: | angemeldet

zustandige Uberwachungsbehorde:

Stadtverwaltung Ménchengladbach,
Fachbereich 64 Umwelt:

Untere Immissionsschutzbehorde
mags: Untere Abfallwirtschaftsbehérde

Umfang der Inspektion:

medienubergreifende Umweltinspektion

Grundlage der Inspektion:

Bundesimmissionsschutzrecht - BImSchG
Kreislaufwirtschaftsgesetz - KriwG
Umweltinspektionserlass des MKULNV
vom 29.05.2015.

Ergebnis der Inspektion:

X keine Mangel
[] geringfiigige Mangel
[_] erhebliche Mangel

[] schwerwiegende Mangel

Beschreibung der Mangel:

Mangel innerhalb von 4 Monaten behoben:

veranlasste MaRnahmen:

keine

Méngeldefinitionen:

geringfligige Mangel

sind festgestellte Verstd3e gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu
Umweltbeeintrachtigungen fihren kdnnen. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der
Betreiber bestéatigt die Beseitigung der Mangel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

erhebliche Méangel

sind festgestellte Versto3e gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeintréachtigungen
fuhren kénnen. Die Beseitigung der Mangel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschlieBender
Vollzugsmeldung zu fordern. Die M&ngelbeseitigung soll zeitnah vor Ort Uberprift und dokumentiert werden.

schwerwiegende Méangel

sind festgestellte VerstdRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen
Umweltbeeintréchtigungen fihren kénnen. Eine Beseitigung dieser Mangel durch den Betreiber ist unverziglich
zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prufen. Die Méngelbeseitigung ist zeitnah zu

Uberprufen und zu dokumentieren.




